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Vedligeholdelsesinstruktion 
 

For ventilations-, køle- og vvs-komponenter. 
( Service og vedligeholdelse iht. eurovent-ordningen ( udma 24186 )) 
(x) Hører til lovpligtig eftersyn på køleanlæg  
 
Ventilator og Motor: 

 

• Kontrol af omløbsretning. 

• Kontrol af blæserhjul for uregelmæssigheder, snavs og lign. 

• Rensning af blæserhjul. 

• Kontrol af lejer på ventilator. 

• Kontrol af lejer på motor. 

• Kontrol af kileremme for revner eller slidtage. 

• Kontrol af kileremsskiver for slidtage. 

• Evt. udskiftning af defekte kileremme. 

• Evt. udskiftning af defekte kileremsskiver. 

• Kontrol af kileremsspænding. 

• Måling af optaget strømforbrug på motor. 

• Kontrol om målt strømforbrug overstiger påstemplet max. værdi. 

 

Stinkskabe: 

 

• Kontrol af hejseluge. 

• Kontrol af wirer. 

• Kontrol af stel. 

• Kontrol af underskab 

• Kontrol af overflader. 

• Kontrol af alarm anordninger. 

 

Pladeveksler: 
 

• Kontrol og rensning af veksler. 

• Kontrol af tætningsliste, evt. udskiftning eller justering. 

• Kontrol og justering af By-pass spjæld. 

 

Roterende veksler: 
 

• Kontrol og rensning af veksler. 

• Kontrol af tætningslister, evt. udskiftning eller justering. 

• Kontrol og smøring af lejemotor. 

• Kontrol af rotationsretning. 

• Kontrol, justering og evt. udskiftning af rem. 

• Kontrol og justering af renblæsningssektion. 

 

Kassette-, pose- og mikrofiltre: 
 

• Udskiftning af filtre. 

• Måling af tryktab over filtre, - evt. udskiftning af filtre. 

• Kontrol af tætning på ramme. 
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Varmeflade (vand): 

• Kontrol og rensning af varmeflade for snavs. 

• Kontrol af varmeflade for korrosion og utætheder. 

• Kontrol af rørtilgang for korrosion og utætheder. 

• Kontrol af frostsikring - elektrisk. 

• Kontrol af temperarur for frostsignal. 

• Kontrol af el-tilslutning til frosttermostat. 

• Kontrol af mekanisk frostsikring. 

• Kontrol af cirkulationspumpe for rigtig hastighed og omløbsretning. 

• Kontrol af rørsystem. 

• Kontrol af ydelse på varmeflade. 
 
Varmeflade ( El ): 
 

• Kontrol for snavs og urenheder. 

• Rensning af varmelegemer. 

• Funktionskontrol af varmelegemer. 

• Kontrol af udløsningstemperatur for overhedningssikring. 

• Kontrol og afprøvning af overhedningssikring. 

• Måling af optaget strømforbrug. 

 

Befugter: 

 

• Kontrol og rensning af flade. 

• Kontrol, rensning og justering af vandtilgang og mængde. 

• Kontrol, rensning og justering af fordelerarrangement. 

• Kontrol, rensning og evt. udskiftning af fordampningsindsats. 

• Kontrol, rensning og evt. udskiftning af afslagsmåtter. 

• Kontrol, rensning og justering af afløbsmængde og vandlås. 

• Kontrol og rensning af cikulationspumpe. 

• Kontrol, rensning og evt. udskiftning af vandfilter. 
 
Luftfordelingssystemet: 

 

• Kontrol og rensning af luftindtag- og afkast. 

• Kontrol, rensning og smøring af jalousispjæld. 

• Kontrol og smøring af brandspjæld iht. prøvecertifikat. 

• Kontrol af kanalsystem, stikprøve ca. 20%. 

• Kontrol af isolering på ydersiden. 

• Kontrol af riste og ventiler, stikprøve ca. 20%. 

• Kontrol og evt. udskiftning flexforbindelser. 

• Kontrol, rensning og evt. udskiftning af induktionsunit ( filter-dyser ). 

• Kontrol, rensning og evt. udskiftning af indblæsningsposer. 

• Kontrol, rensning og justering af indblæsnings- og udsugningsarmaturer. 

• Kontrol af fortrængningsarmaturer. 

• Kontrol, rensning og justering af volumenstrømsregulatorer. 

• Kontrol og rensning af blande- og VAV-bokse. 

 

UV-C lys: 

 

• Kontrol af timer. 

• Kontrol af styreskab. 

• Kontrol af UV-C lamper. 

• Kontrol af installationen. 
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Fedtfilter: 

 

• Kontrol af ramme. 

• Kontrol og rensning af filtercelle, evt. udskiftning. 
 

Kølemaskine / kompressor: 
 

• Måling af optaget strømforbrug. 

• Kontrol af målt strømforbrug overstiger påstemplet max. værdi. 

• Kontrol af krumtapsvarmelegemer. 

• Kontrol af svingningsdæmpere på kompressor. 

• Kontrol af tryk / suge ventiler på kompressor for utætheder. 

 

Fordamper / kondensatorflade: 
 

• Kontrol og rensning af flader for snavs. 

• Kontrol af flader efter rengøring for max. luftgennemgang. 

• Kontrol af flader for korrosion. (x) 

• Kontrol af rørtilgang for utætheder og korrosion. (x) 

• Kontrol af ventilatorvinge på kondensator. 

• Kontrol af kondensatorstyring. 

• Kontrol af temperatur før og efter flade. 

• Kontrol af varmelegeme. 

 

Termostatisk ekspansionsventil: 
 

• Kontrol af korrekt funktion af termoventil. 

• Måling af overhedningstemperatur, evt. justering af termoventil iht. korrekt overhedningstemp. 

• Kontrol af kapillarføler. 

• Kontrol for utætheder og korrosion. (x) 

 

Kølesystem ( DX ): 
 

• Kontrol af kølevæske tilstand, herunder fyldemængde samt renheden af kølevæsken. 

• Kontrol af kondenseringstemperatur og fordampertemperatur. 

• Kontrol af skueglas, herefter fugtighed i kølevæsken. 

• Tæthedsafprøvning af hele kølesystemet. (x) 

• Kontrol af sikkerhedspressostater for korrekt indstilling, evt. justering af disse. (x) 

• Kontrol af reguleringsventiler. 

• Kontrol af rørsystem for korrosion. (x) 

• Kontrol af reciever. 

• Kontrol ad væskefilter. ( trykfald ) 

• Kontrol af olie. 

• Kontrol af pressostater og drifttermostater. 

 

Kølesystem ( Vand ): 

 

• Kontrol af pumper. 

• Kontrol af flowswitch. 

• Kontrol af frosttermostat. 

• Kontrol af vandtemperatur. 

• Kontrol af glycol. 
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Kondensafløb: 
 

• Kontrol af kondensafløb for snavs. 

• Rensning af kondensafløb. 

• Kontrol af kondensafløb efter rensning ved hjælp af vand. 

• Kontrol af tæthed i kondensbakke. 

• Kontrol af korrosion i kondensbakke. 

• Kontrol af frostsikring af kondensafløb. 

• Kontrol af kondenspumpe. 

• Rensning af filter i kondenspumpe. 
 
Afrimningsautomatik: 

 

• Kontrol af afrimningstermostat. 

• Kontrol af starttemperatur for afrimning. 

• Kontrol af sluttemperatur for afrimning. 

• Kontrol af el-tilslutning til afrimning. 

• Kontrol af kapillarrør til afrimningstermostat. 
 
Køle og frostrum samt andre kølemøbler: 

 

• Kontrol af dørpakning mv. 

• Kontrol af lukketøj. 

• Kontrol af hængsler. 

• Kontrol af alarm. ( Funktionskontrol ) (x) 

• Kontrol af afløb. 

 

VVS-anlæg: 

 

• Kontrol og udluftning af pumpe. 

• Rensning af snavssamler. 

• Kontrol og justering af motorventiler. 

• Kontrol, rensning og justering af kedel/brænder iht. blanket B1. 

• Kontrol af sikkerhedsventil incl. afløb. 

• Kontrol og justering af ekspansionsbeholder samt evt. efterfyldning af vand. 

• Kontrol af hovedgasmåler. 

• Kontrol af hovedvandmåler. 

 

Kabinet: 
 

• Kontrol af tæthed i samlinger og lignende. 

• Kontrol af korrosion. 

• Kontrol af lågesystem, - evt. smøring af låsetøj. 
 

Automatik: 
 

• Kontrol af sikkerhedsautomatik. 

• Gennemgang af installation og løse el-forbindelser. 

 

Generelt: 
 

• Udfyldelse af arbejdsspecifikation for nævnte punkter. 

• Udfyldelse af servicerapport. 

• Oprydning og genstart på normal vis. 

• Hovedluftmængder kontrolleres og skal ligge -5 % - + 10 %. 


